
 

 

Überwachungsbericht für E-Anlagen1 

Stammdaten 

Gen.-Behörde [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 172 LRA BGL 321-8240-2019/023536 

Überw.-Behörde  [KKZ], [Bez.], [Aktenz.] 172 LRA BGL 321-8240-2019/023536 

Betreiber [Name] Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG 

Standort 

[Bezeichnung]     

[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort] Hockerfeld 5-8 83451 Piding 

EMAS [X]     ISO 14001 ff (+) [X]      

Anlage 
[Bez.] Verarbeitung von Milch >200 Tonnen je Tag 

[4.BImSchV]2, [IE-RL]2 7.32.1 (E) Anhang 1 Nr. 6.4. c) 
  

Überwachung 

Grund (ggf. Anm.) 
Regelüberwachung [X] X Turnus [Monate] 12  

Anlassüberwachung [X]   Art des Anlasses:     

Termin (ggf. Anm.) Datum [tt.mm.jj] 
24.+25.10.
2023 

angekündigt [J/N] J  

Prüfumfang umfassend [X] X  

§§ 52 und 52a BImSchG Schwerpunkte [X]         

Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X] X 
Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft: Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen zur Begehung eingeladen 

Prüfgrundlage (ggf. Anm.) Bescheid(e), Anzeige(n) [X] X 
Alle Genehmigungen und Anzeigen für Standorte Hockerfeld und Gäns-
lehen 

  Anforderungsliste [X]       

  Schwerpunktprogramm [X]       

Ergebnis Mängel [J/N] J Anordnung [X]   Stilllegung [X]   
  

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen 

Mangel Maßnahme 
gesetzter 
Termin 

Behebung / Überprüfung erfolgt ... 

durch (Organisation) am 

Überschreitung Grenzwert für CO beim Teillastbe-
trieb der Gasturbine (53%) im Rahmen der wieder-
kehrenden Emissionsmessung 2023 

Nach Feststellung bzw. Verifizierung der 
vermuteten Ursache und abschließender 
Behebung ist umgehend eine Wiederho-
lungsmessung durchführen lassen, dem 

sofort LRA BGL 19.01.2024 



 

 

LRA die Messergebnisse vorab mittzueilen 
und der Messbericht dem LRA zur Prüfung 
vorlegen 

 

 
 

1Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV 2Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL 
 


